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לאחר , )החוק –להלן ( 1 1989 -ן "התש, ת אנרגיהלחוק מקורו 3בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 :אני מתקין תקנות אלה, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת התייעצות עם השר להגנת הסביבה

 
 

  –בתקנות אלה   .1 הגדרות
    
  מופעי כלובי-מנוע השראה חשמלי אסינכרוני תלת "מנוע"  

 ;שהתקן חל עליו
 

, לחוק התקנים 2מכון התקנים כמשמעותו בסעיף  "ון התקניםמכ"  
 ;)חוק התקנים –להלן ( 2 1953 –ג "התשי

 
מעבדה "  

 "מאושרת
מעבדה שהממונה על התקינה אישר בכתב כי היא 
רשאית לבדוק את התאמתו של מצרך לתקן או לתקן 

לפי סעיף , ת בדיקה המעידה על כךרשמי ולתת תעוד
 ;לחוק התקנים 12

 
מתקן אלקטרו "  

 "מכאני
מנוע  ומשאבת  ,ממנוע ומדחס קירור מכלול המורכב

המאפשר , ומדחס אוויר או מנוע ומפוחמנוע  ,נוזלים
 ;פירוק המנוע אם נדרשת החלפתו

 
מכונות חשמל " 30חלק  60034י "ת -תקן ישראלי - " התקן"  

-רמות נצילות של מנועי השראה תלת :מסתובבות
שעותק  IE ("3קוד ( במהירות קבועה, כלובים, מופעים

שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים 
והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של , הישראלי

האנרגיה והמים שכתובתו  משרד
www.energy.gov.il ;לא , בהעדר הפניה כאמור

 .יהיה תוקף לתקן לעניין תקנות אלו
    

חובה לעמוד בסימון 
 נקובההוביעילות 

ולא  לא ימכור ,לשימוש בישראל יצרלא י, בדרך עיסוקו לא ייבא אדם  .2
מכון התקנים או  אלא אם כן, או מתקן אלקטרו מכאני מנוע ישווק

את המנוע המשמש או  מעבדה מאושרת בדקו בהתאם לתקן את המנוע
  -ובהתאם לבדיקה , לפי העניין, אלקטרו מכאניממתקן  כחלק

 
 ;תקןל 5.3.4לפי פרק סומן כנדרש  המנוע )1(  

 
  ;תקןל 5.4 פרק לפי הנקובה האנרגטית נצילותה ברמת עומד ועהמנ )2(  

 

 .28' עמ, ן"ח התש"ס  1
 . 30' עמ, ג"ח תשי"ס  2
 . 245עמי , ד"ת התשס"ק   3

                                                

http://www.energy.gov.il/


, )נצילות אנרגיה של מנועי השראה חשמליים(תקנות מקורות אנרגיה   .3 ביטול
 .   בטלות – 2004 – 3ד"התשס

 
 
 

 .יום מיום פרסומן 60תחילתן של תקנות אלה   .4 תחילה
 
 

מנוע או מנוע המשמש  ,)2015בינואר  1(ה "בטבת התשע' יליום עד   )א  .5 הוראות מעבר
 IE2האנרגטית  נצילותה כחלק ממתקן אלקטרו מכני יעמוד ברמת

 ;קןלת 5.4שבפרק  5כמפרט בבטלה 
 

מנוע המשמש מנוע או  ,)2015בינואר  1(ה "בטבת התשע' יום יהחל מ  )ב
 375 -ל עד קילוואט 7.5 בעל הספק נקוב ביןאלקטרו מכני כחלק ממתקן 

 7בטבלה  כמפורט   IE3אנרגטית היעמוד ברמת הנצילות אט קילוו
 ;תקןל 5.4שבפרק 

 
מנוע המשמש מנוע או  , )2017בינואר  1(ז "בטבת התשע' ום גהחל מ  )ג

 -קילוואט עד ל 0.73 מתקן אלקטרו מכני בעל הספק נקוב ביןכחלק מ
 7בטבלה  כמפורט   IE3יעמוד ברמת הנצילות האנרגטית קילוואט  375
 .לתקן 5.4פרק שב
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